
項目

【大浴場】

濁度 5 度 以下

過マンガン酸カリウム消費量
（人肌から出るホコリ、有機
物）

25 ㎎/ℓ 以下

大腸菌群数 1 個/mℓ 以下

レジオネラ属菌数 10 CFU/100mℓ 未満

【小浴場】

濁度 5 度 以下

過マンガン酸カリウム消費量
（人肌から出るホコリ、有機物）

25 ㎎/ℓ 以下

大腸菌群数 1 個/mℓ 以下

レジオネラ属菌数 10 CFU/100mℓ 未満

入浴者数 人 人

【解説】

・10CFU/100mℓ未満 菌数の検出限界以下

・10CFU/100mℓ未満＝培養して出現する集団数が10未満の集団でなければならない。（基準値）

・ＣＦＵ （Colony forming units）培養すると出現する集団数

平成29年度 浴槽水質検査結果

水質基準 平成28年度 平成29年度

基準値以下 基準値以下

基準値以下 基準値以下

基準値以下 基準値以下

10CFU/100mℓ未満 10CFU/100mℓ未満

基準値以下 基準値以下

基準値以下 基準値以下

基準値以下 基準値以下

10CFU/100mℓ未満 10CFU/100mℓ未満

4,311 5,210


